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zapnutie prístrja do režimu rekuperácie (rýchlosť 1)

zapnutie prístrja do režimu rekuperácie (rýchlosť 2)

zapnutie prístrja do režimu rekuperácie (rýchlosť 3)

vypnutie signalizácie stavu zariadenia 

zapnutie signalizácie stavu zariadenia

vypnutie zariadenia

Funkcia 1  -pri stlačení tlačítka v režime rekuperácie (rýchlosť 1,2,3)

Zariadenie prejde do stavu stáleho odsávania vzduchu z miestnosti (svieti modrá led-dioda) alebo zariadenie prejde do stavu 
stáleho prítoku vzduchu do miestnosti (modrá led-dioda bliká)

Funkcia 2  -pri stlačení tlačítka pri vypnutom stave
Zariadenie prejde na 10 minút do režimu maximálneho (rýchlosť 4), stáleho odsávania vzduchu z miestnosti (svieti modrá led-dioda) 
alebo zariadenie  prejde do režimu maximálneho (rýchlosť 4) stáleho prítoku vzduchu do miestnosti 
(modrá led-dioda bliká)
Po 10 minútach zariadenie prejde automaticky do režime rekuperácie (rýchlosť 2)




